
DENOMINACION

CLIENTE

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

FABRICA DE ARMAS DE TOLEDO

EDIFICIO - 22
( MODULO ACUÁTICO )

PLANTA BAJA

22
ACTUAL

REV.

0

FIRMADO: A. GOMEZ

PLANO Nº  

1 / 200ESCALA:

DIBUJADO

COMPROB.

APROBADO

B. PRADAS

A. GOMEZ

ABRIL-14

FIRMADO: A. GOMEZ

A. GOMEZ ABRIL-14

ABRIL-14

 SALA
MULTIUSOS

DEPURADORA

VESTÍBULO

ASEOS

G
A
LE

R
ÍA

VESTUARIOSVESTUARIOS

CONSERJERIA

ALMACÉN

MATERIAL

EDIFICIO 22

 SALA DE MUSCULACIÓN
GIMNASIO

ASEOS

Llave

Llave

LlaveLlave

LABORATORIO
DE DEPORTE

Llave

S E Ñ A L I Z A C I O N

VIA DE EVACUACION PRINCIPAL

PULSADOR DE ALARMA

VIA DE EVACUACION ALTERNATIVA

ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION

SE SALIDA DE EMERGENCIA

SECTOR DE INCENDIO

S ACCESO A EDIFICIO

L E Y E N D A

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACUSTICOS

P POBLACION

P* POBLACION ALTERNATIVA

EXTINTOR DE CO₂ EFICACIA 89B

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE 21A 113B

DETECCION DE HUMOS

CENTRAL DE DETECCION Y ALARMA

CUADRO ELECTRICO

BOTIQUIN

VASO PISCINA
ACCESO PLANTA 1ª

P=42

P=42
MAQ.ASCENSOR

ALMACÉN

P=48

P=48

P=48

P=24

P=1 P=38

P=19

S22-1
P POBLACION QUE EVACUA POR SALIDA SEÑALADA

L.R.E. LOCAL RIESGO ESPECIAL

E ESCALERA



DENOMINACION

CLIENTE

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
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PLANTA PRIMERA

23
ACTUAL

REV.

0

FIRMADO: A. GOMEZ

PLANO Nº  

1 / 200ESCALA:

DIBUJADO

COMPROB.

APROBADO

B. PRADAS

A. GOMEZ

ABRIL-14

FIRMADO: A. GOMEZ

A. GOMEZ ABRIL-14

ABRIL-14

SALA DE ARTES
MARCIALES

VESTUARIOSVESTUARIOS

PLAYA PERIMETRAL
PISCINA (1)

ASEOS

VESTÍBULO

G
A
LE

R
ÍA

EDIFICIO 22

S E Ñ A L I Z A C I O N

VIA DE EVACUACION PRINCIPAL

PULSADOR DE ALARMA

VIA DE EVACUACION ALTERNATIVA

ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION

E ESCALERA

SECTOR DE INCENDIO

L E Y E N D A

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACUSTICOS

P POBLACION

P* POBLACION ALTERNATIVA

EXTINTOR DE CO₂ EFICACIA 89B

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE 21A 113B

DETECCION DE HUMOS

CENTRAL DE DETECCION Y ALARMA

CUADRO ELECTRICO

BOTIQUIN

ASEOS

P=60 PISCINA (2)

P=38

P=118


